
Руководство по монтажу трубного модуля снижения уровня шума для
наружного блока кондиционеров Pioneer, модели KON24GW.

В кондиционерах с наружными блоками KON24GW, при некоторых 
конфигурациях фреонопроводов  возможно небольшое увеличение уровня шума 
наружного блока. Для ликвидации этого эффекта к наружным блокам KON24GW
прилагается специальный трубный узел, который следует подключить к выходу
линии газа наружного блока. Подключение не является обязательным и 
кондиционер полностью работоспособен без данного узла. Для конкретной схемы 
фреонопровода повышение уровня шума может полностью отсутствовать.

Для подключения трубного узла к труцеру линии газа наружного блока 
следует выполнить следуюшие действия:

(1) Открутить штатную гайку на штуцере подключения линии газа;
(2) Подключить трубный узел с присоединительным диаметром 5/8“, как 

показано на рис.1 и рис.2;
(3) Открученная на шаге 1 гайка используется для последующего 

подключения фреоновой магистрали к трубному узлу.
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